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Installation Guide for heat detector in LIP 
Installationsanleitung für Wärmemelder in LIP 
Monteringsvejledning for varmedetektor i LIP 

 
Single LIP 

 
 

Double LIP 

 

Heat detector installed in Terminal 3 and 4 

Wärmemelder in Terminal 3 und 4 installiert 

Varmedetektoren monteres i klemme 3 og 4 

Heat detector installed in Terminal 3 and 4 

Wärmemelder in Terminal 3 und 4 installiert 

Varmedetektoren monteres i klemme 3 og 4 

Dipswitch no. 3 set to OFF 

Dipschalter Nr. 3 auf OFF gesetzt 

Dipswitch nr. 3 sættes til OFF 

Dipswitch no. 5 set to OFF 

Dipschalter Nr. 5 auf OFF gesetzt 

Dipswitch nr. 5 sættes til OFF 


